ANEXANR. 3

Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performants a serviciului de transport al gazelor

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Nr. licenta de operare a sistemului de transport al gazelor naturale 1933/20.12.2013
Numarul si data de Tnregistrare Ta OTS a adreseil de naintare a "
7 4L) - 19 )] 2020
raportului 664492~ 19/
Anul pentru care se realizeaza raportarea 01.10.2019-30.09.2020
. . . Grad de
Indicator Indicator . . Abreviere termen R L.
Nr. . Conditia de realizare a b Valoare indeplinire a
general de specific de . utilizat pentru calculul L
crt. N . performantei in % o . termen conditiei de
performanta performanta indicatorului J
performanta %
Nrg 0
N 1175
1. IP 1P, 90 = 99,58
0 PO Nanecl 1180
Nclasate O
NRparametriHO 0
* IP11 95 NTRnarametrii 0 -
N RClparametrii 0
Nv ifi P24 O
* P 2 95 erificarel -
! NTveriﬁcareP 0
NRcaIita(e‘IS 303
2 P IP‘l3 95 NTRcaIitate 303 100'00
’ ! NRCLcalitate 0
NRmésurare1S 2
IP14 95 NTRmésurare 2 100'00
NRCLmésurare O
NVmésurareZ 2
IP‘IS 95 NTRmésurare 2 100'00
NRCLmésurarE O
Ip,! 95 Nacces 37 97,37
NTCacces 38
3. [PZ NRacces15 0
* ]PZZ 95 NTRacces 0 =
NRCLacces 0
IP31 95 NI’BCOI’dEI’E 3 100’00
NTCracordare 3
NRracordare'!S 0
= |P32 95 NTRraccrdare 0 &=
4. |P3 NRCL[;Iaccrdare 8
*|pg3 95 R N
N1r 0
NRperpifis 0
* |P34 95 NTRDerDif 0 =
NRCLneroif 0
N Rrefacere15 0
5. [P4 * |P41 95 NTRrefacere 0 =
NRCLrefacere O
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N 1900
1P 98 L
. Nostec 1900] 9000
6. IPs v
Ip;? 98 u24 1 100,00
NUafec(ati 1
1P’ 98 Nus g 100,00
NUafec(at? 759
7. IPg =
IP¢? 98 reluare L, 100,00
NUafectati 759
NSSR30 783
8. 1P P, 80 Nresq 834 93,88
NSSRcIasate O
1Py’ 98 Nasimoeo 4871 100,00
Natotal 487
9. IPg
* |P82 98 NASCS O _
NASthtal 0
N 0
10. IP *1p,! 90 como30 _
2 ° NTCcamu O
Nota:

Avénd in vedere faptul cé in perioada 01.10.2019-30.09.2020 la indicatorii marcati cu * nu sunt nregistrate
solicitari/sesizari/reclamatii, rezulta ca indicatorii sunt indepliniti conform cerintelor din Standardul de performants, dar gradul de
indeplinire a acestor indicatori nu se poate determina prin calcul matematic.

DIRECTOR GENERAL.
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